Na temelju ¢lanka 54. i 80. Zakona o ustanovama (ili ¢lanka posebnog zakona
koji je utemeljen za donosenje opcih akata) a u svezi s €lankom 4. (5.) Pravilnika
o sadrzaju opéeg akta iz podrucja zastite od pozara, te Zakona o za$titi od
poZara (NN, br. 92/10.), UPRAVNO VIJECE Puékog otvorenog uéilista Kutina,
na 7. sjednici odrzanoj 13. rujna 2021. godine,

donosi

PRAVILNIK
O ZASTITI OD POZARA

. TEMELJNE ODREDBE

Clanak 1.
Pravilnik o zastiti od pozZara (dalje u tekstu: Pravilnik) Puckog otvorenog
ucilista Kutina (dalje u tekstu: Uc¢iliste) utvrduje:

© Temeljne odredbe u svezi provedbe i unapredivanja zastite od pozara,

® ustrojstvo i nacin rada sluzbe zastite od pozara (N a p o m e n a: ovo se
odnosi samo na ustanove Cije su gradevine, gradevinski dijelovi i prostori
razvrstani u trec¢u kategoriju.),

© broj, naziv radnog mjesta i stru¢na sprema osoba zaduzenih za obavljanje za
obavljanje poslova zastite od poZzara,

® obaveze i odgovornosti vezano uz provedbu mjera zastite od pozara,

® obvezu i odgovornosti osoba s posebnim ovlastima i odgovornostima u
provedbi mjera zastite od pozara,

© nadin obavljanja unutarnje kontrole provedbe mjera zastite od pozara, te
ovlastenja, obaveze i odgovornosti za obavljanje unutarnje kontrole,

< nacin upoznavanja zaposlenika s opasnostima i opéim mjerama zastite od
pozara na radnom mjestu prilikom stupanja na rad ili promjene radnog mjesta,
odnosno prije obavljanja odredenih radova i radnji od strane drugih osoba, te
vodenje evidencije o tome,

® nacin osposobljavanja zaposlenika za rukovanje priruénom opremom i
sredstvima za dojavu i gasenje pocetnih pozara, periodiéne provjere znanja i
vodenje evidencije o tome,

® nacin osposobljavanja zaposlenika za rad na radnim mjestima s povecanim
opashostima za nastanak i moguce posljedice od poZara ili tehnoloske
eksplozije, prije stupanja na rad, periodiéne provjere znanja i vodenje
evidencije o tome,



@ sluzbe i osobe zaduZene za odrZavanje u ispravnom stanju opreme i
sredstava za dojavu i gadenje pozara sa opisom zaduzenja,

@ sluzbe i osobe zaduZene za odrzavanje u ispravhom stanju sustava za
upravljanje i nadziranje sigurnog odvijanja manifestacija, te drugih instalacija i
uredaja €ija neispravnost moze prouzrociti pozar i tehnolosku eksploziju,

@ sluzbe i osobe zaduzene za razradu postupaka i poduzimanje odgovarajuéih
mjera zastite od poZara u sluéaju privremenog povecanog rizika,

© kretanje i ponasanje na prostorima ugrozenim od pozara ili tehnoloske
eksplozije,

@ ustrojstvo motrenja i javljanja i uzbunjivanja o opasnostima od poZzara,

© mjere zabrane i ograni¢enja iz zastite od pozara, te prostorije i prostori na koje
se one odnose,

@ postupanje zaposlenika u slué¢aju nastanka pozara,

© druge mjere zastite od pozara sukladno vlastitim planovima i potrebama,

Clanak 2.
Ovim Pravilnikom se ureduje i naéin provodenja programa osposobljavanja
zaposlenika ustanova za provedbu preventivnih mjera zastite od pozara, gasenja
poZara i spadavanje ljudi i imovine ugroZenih poZarom.

Clanak 3.
Zastita od pozara u Ucilistu organizira se i provodi u svim prostorima i okoliSu
sukladno sa zakonom, pod zakonskim aktima i odredbama ovog Pravilnika.

Il.  USTROJSTVO | NACIN OBAVLJANJA UNUTARNJE KONTROLE

Clanak 4.
Unutarnju kontrolu glede provodenja mjera zastite od pozara obavlja odgovorna
osoba za provedbu preventivnhih poslova zastite od pozara (dalje u tekstu:
Odgovorna osoba).
Osobu iz stavka 1. ovog &lanka imenuje ravnatel.
Za odgovornu osobu ravnatelj moze imenovati samo zaposienika koji je stekao
najmanje uvjerenje o osposobljenosti za provedbu preventivnih mjera zastite od
pozara, gasenje pozara i spaSavanje ljudi i imovine ugrozenih pozarom ili se za
te poslove mozZe angaZirati osoba koja ima potrebne kvalifikacije.

Clanak 5.
Osoba iz ¢élanka 4. ovog Pravilnika:
< ostvaruje uvid u rad tijela i pojedinih radnika u svezi sa zastitom od pozara,
@ ispituje podatke o koristenju i raspolaganju sredstvima kao i naéinu tro$enja
sredstava koja su u svezi sa zastitom od pozara,



® neposredno nadzire zaposlenika &iji je rad u svezi sa zastitom od pozara,

® izvie$cuje tijela ustanove i ravnatelja te druga ovlastena tijela o uocenim

problemima i nepravilnostima,
® obavlja druge poslove koji su u svezi s organiziranjem zastite od pozara.

. MJERE ZASTITE OD POZARA

Clanak 6.

Radi otklanjanja uzroka poZzara, spre¢avanja njegova nastajanja i Sirenja,
spaSavanja zaposlenika i objekata ugroZzenih pozarom, UCiliste ¢e primjenjivati
osnovne mjere zastite od pozara tako da:

1.

pri projektiranju i izvodenju bilo kojih radova na postojeéim ili pri izgradniji
novih projekata, adaptaciji, rekonstrukciji i ugradnji uredaja i opreme
(kotlovnice na kruto ili tekuée gorivo) te odrzavanju objekata i opreme
primjenjuje propisane tehnicke normative i standarde zastite od pozara.

osigura opskrbljenost objekata hidrantima, vatrogasnim aparatima, drugim
uredajima za gasenje pozara i ostalom propisanom opremom sukladno s
tehni€kim normativima i standardima za zastitu od pozara.

elektriéne, ventilacijske, toplinske, gromobranske, kanalizacijske i druge
instalacije i uredaje u objektima izvede odnosno postavi na naéin da ne
predstavljaju opasnost od pozara.

redovito vrsi kontrolu instalacija i uredaja iz to¢ke 3. ovog ¢élanka.

vidljivim znakovima odredi mjesta u ustanovi na kojima je zabranjeno
odnosno dopusteno pusenje.

prije rada s otvorenom vatrom, aparatima za zavarivanje, rezanje i
lemljenje odredi prostorije u kojima se ovi poslovi mogu obaviti i poduzme
mjere zaStite od pozara te osigurati odgovarajuc¢a sredstva za gasenje
pozara.

istroSeni materijali, masti, ulja, masne krpe, plasti€ha i druga zapaljiva
ambalaza, drvena piljevina i drugi otpaci svakodnevno iznese iz prostorije
(kuhinja, kotlovnica, kabineta, ucionica i sl.) i odloze na odgovarajuce
mjesto.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

materijali i predmeti iz toCke 7. ovoga €lanka za vrijeme rada odlazu u
metalne posude s poklopcem.

da se dimnjaci, dimovodi, loZni objekti (kotlovnice, peéu na tekuéa i kruta
goriva) Ciste prema propisima i standardima koji vaze za dimnjalarske
usluge.

na tavanima i potkrovlima se ne odlaZzu bilo kakvi materijali izuzev
sredstava namijenjenih gasenju pozara.

zapaljive tekuéine se ne bacaju u kanalizacijsku mrezu.

u prostorijama, osima za to odredenih, ne dozvoli uporabu elektri¢nih
kuhala, grijalica, elektriénih radijatora, kalorifera i drugih elektri¢nih aparata.

osigura slobodan nesmetan prolaz na prilaznim putovima, ulazima,
izlazima, prolazima i sklonistima.

sva sredstva za gaSenje pozara postave se na pristupacna i vidljiva mjesta
i da se koriste samo za potrebe gasenja poZara.

mjesta na kojima se nalaze sredstva za gasenje pozara vidno oznadci
posebnim oznakama.

u predstavama se ne koriste zapaljive tvari i tekucine.

korisnici se upoznaju sa mjerama zastite od pozara

u prostorima ustanove ne boravi viSe korisnika i publike nego je dozvoljeno
su svi putevi evakuacije prohodni.

u prostoriji kino-projektora obrati posebna paznja u mjerama zastite od
poZara.



IV. UPOZNAVANJE ZAPOSLENIKAS OPASNOSTIMA OD POZARA

Clanak 7.

Odgovorna osoba duzna je svakog zaposlenika Ugilista prigodom stupanja
na rad ili rasporedivanja s jednog na drugo radno mjesto upoznati s opasnostima
od pozara ili s mogucnosti eksplozije na konkretnom radnom mjestu.

Svi zaposlenici UgiliSsta moraju biti upoznati s mjestima na kojem se nalazi
ventili za otvaranje-zatvaranje vode u objektu, mjesta zidnih te glavne sklopke za
iskljuCivanje elektricne energije.

Clanak 8.

Zaposlenici Ugilista duzni su se ukljuciti u osposobljavanje prema
propisima i nadinu osposobljavanja puéanstva za provedbu preventivnih mjera
zadtite od pozZara, gaSenje poZara i spaSavanje ljudi i imovine ugroZenih
pozarom.

Raspored upucéivanja zaposlenika na osposobljavanje i stavka 1. ovog
¢lanka utvrduje ravnatel,.

Kopija uvjerenja o osposobljenosti iz stavka 1. ovog ¢lanka Cuva se u
dosjeu zaposlenika.

V. ODRZAVANJE OPREME | SREDSTAVA ZA GASENJE POZARA

Clanak 9.
Hidrante i hidrantsku mrezu UgiliSte mora odrzavati u ispravnom stanju.
U svrhu njihove upotrebe u sluéaju izbijanja pozara obvezno je:

1.  hidrante obiljeZiti oznakama.

2. podzemne hidrante osigurati propisanim poklopcem, a zidne hidrante
osigurati ormaricem.

3.  svaki zidni hidrant kompletiran s jednim do dva kotura vatrogasnih cijevi
promjera 52mm, s mlaznicom.

4. osigurati prostor oko hidranta stalno slobodan da se hidrantu moze
nesmetano pristupiti, a u zimsko doba stalno distiti snijeg s poklopca
hidranta.



5. da ovlasteni zaposlenik UCcilista provjeri najmanje jedanput mjeseéno
ispravnost dopust svih hidranata, a otklanjanje kvara provjeri stru¢noj sobi.

6. osigurati za sve hidrante tipku spojnicu promjera 52mm, kao i nastavak
istih dimenzija.

7. praviti vidnu oznaku gdje se nalazi ventil za zatvaranje — otvaranje vode u
objektu.

Clanak 10.
Vatrogasni aparati moraju biti postavljeni na uoéljivim, lako dostupnim
mjestima, u blizini moguceg izbijanja pozara.
Prijenosni aparati ne smiju biti postavljani tako da ima ru¢ka za nosenje
bude u visini iznad 1,5 m.

Odrzavanje vatrogasnih aparata obuhvaéa:
© redovni pregled
® periodic¢ni pregled
© kontrolno ispitivanje.

Clanak 11.
Redovni pregled vatrogasnih aparata obavlja se najmanje jednom u tri
mjeseca, a provodi ga odgovorna osoba zaduzZena za zastitu od poZara.

Redovitim pregledom se utvrduje:
© uodljivost i dostupnost aparata
© opce stanje aparata
© kompletnosti aparata
© stanje plombe zatvara¢a odnosno ventila
© vodi evidenciju o stanju aparata.

Redovni pregled vatrogasnih aparata obavlja zaposlenik Ucilista kojemu ta
zadacéa proizlazi iz poslova na koje je rasporeden ili zaposlenik kojega za to
zaduzi ravnatel].

Uocene nedostatke zaposlenik iz stavka 2. ovog ¢lanka sam ¢ée otkloniti.

Ukoliko to nije moguce, otklanjanje nedostataka ustanova ¢&e provijeriti
stru¢noj osobi.

Clanak 12.
Periodi¢ni pregled vatrogasnih aparata obavilja se najmanje jednom (1)
godisnje.



Periodiéni pregled vatrogasnih aparata obavlja struéni zaposlenik ovlastene
pravne osobe ili obrtni€ke radnje.

Clanak 13.
Nakon izvréenog periodi¢nog pregleda iz ¢lanka 12. ovog Pravilnika svaki
aparat se oznaava propisanom naljepnicom.

Clanak 14.
Kontrolno ispitivanje vatrogasnih aparata UEiliste mora obaviti najmanje
svake Cetvrte (4) godine.
Kontrolnim ispitivanjem moraju biti obuhvaceni svi vatrogasni aparati Ciji je
radni pritisak manji od 25 bara i bocica s pogonskim plinom volumena do 0,5 .
Kontrolno ispitivanje vatrogasnih aparata starijih od 15 godina, osim
aparata sa CO?, ustanova ¢e obaviti svake dvije (2) godine.

VI. OBVEZE | ODGOVORNOSTI RADNIKA ZA PROVEDBU MJERA
ZASTITE OD POZARA

Clanak 15.
Za provedbu preventivnih mjera rasporeden je zaposlenik koji ispunjava
propisane uvjete zastite od pozara u UGilistu:

Odgovorna osoba za provedbu preventivnih poslova ZOP:

® osigurava izvr§avanje propisanih obveza iz podrucja zastite od pozar,

® provodi i nadzire provodenje propisanih mjera zastite od pozara,

© mora znati raspored sve opreme za zastitu od pozara,

© duzan je upoznati sve zaposlenike Ugilista s propisanim mjerama zastite od
pozara,

® duzan je organizirati spasavanje radnika i drugih osoba u UGilistu u sluéaju
izbijanja pozara

Clanak 16.
U svezi s provodenjem zastite od poZara zaposlenici Ugilista imaju obveze:
® provaoditi i pridrzavati se propisanih mjera zastite od pozara
© upozoravati na opasnost od pozara do kojega bi moglo doéi zbog nedostataka
na objektima, strojevima, opremi, instalacijama i sl.
& svladati program osposobljavanja za provedbu preventivnih mjera zastite od
pozara, gasenja poZara i spasSavanja ljudi i imovine ugrozenih pozarom



® obavljati svoje poslove sukladno s pravilima koja onemoguc¢uju izazivanje
pozara

& sve mozebitne kvarove na uredajima i instalacijama kojima se sluze tijekom
rada prijaviti odgovornoj osobi ustanove zaduzenom za za$titu od pozara

® neposredno sudjelovati u gasenju pozara, a 0 njegovu nastajanju izvijestiti
vatrogasce na broj telefona 193 ili 112.

VI. DUZNOSTI RADNIKA U SLUCAJU NASTANKA POZARA

Clanak 17.
Zaposlenik Ugilista koji prvi uoéi pozar duzan ga je odmah prema svojem
znanju i moguénostima, a uz kori$tenje odgovarajucih sredstava, poceti gasiti.
Zaposlenik Ugilista koja uoéi pozar duzan je o njemu izvijestiti odgovornu
osobu i ravnatelja, najblizu vatrogasnu jedinicu (tel. 193 ili 112) i ostale osobe
koje se nalaze u objektu zahvac¢enom pozarom.

Clanak 18.
Do dolaska vatrogasaca zaposlenici U¢ilista duzni su poduzeti sve mjere
za gasenje pozara i pri tome se koristiti primjerenim raspolozivim sredstvima, te
iskljuéiti struju u objektu, te evakuirati dokumentaciju koju je potrebno sacuvati.

Clanak 19.
Nakon zavr§enog gasenja pozara Ucilista ¢e u dogovoru s rukovoditeljem
vatrogasne postrojbe koja je gasila pozar:
® na mjestu pozara osigurati dezurstvo, koje ¢ée trajati zavisno od promjene
mogucénosti ponovnog izbijanja pozara,
& osigurati dezurstvo do jutra, ako je pozar gasen nocu.

Clanak 20.
Uporabljena oprema i sredstva u gasenju pozara obvezno ¢e se odmah
nakon zavrsetka gasenja dovesti u potpuno ispravno stanje.

IX. PRIJELAZNE | ZAVRSNE ODREDBE

Clanak 21.
Autentiéno tumadenje i promjene odredaba ovog Pravilnika daje tijelo upravljanja
ustanovom.



Clanak 23.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donosenja.
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje vaziti Pravilnik o zastiti od pozara
od 14. svibnja 2014. godine.

KLASA: 003-05/21-01/01
URBROJ: 2176-102-01/1-21-1

v.d.l_;a)\magerice: .

Sanja Frisci¢, prof.




